
 

 
 TILLÄGGSUNDERSÖKNING  VA1584-20 
 
   
             September – Oktober 2021 
 

 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singsby Daghem 
Maravägen 10 
65710 Singsby  



2 
 

 

   
   PB-PL 18 66901 NYKARLEBY – UUSIKAARLEPYY (06) 7810 800 

      info@kronqvist.com 
   www.kronqvist.com 

    
   

Innehåll 
 Objekt: ........................................................................................................................................................... 3 

1.1. Allmänna uppgifter .................................................................................................................................. 3 

2. Bakgrund............................................................................................................................................................ 3 

3. Provtagningsresultat................ ........................................................................................................................ 4 

3.1. Materialprov för analys av mikrobförekomst ........................................................................................... 4 

4. Uppföljning av tillfälliga saneringsåtgärder................ ................................................................................... 5 

4.1. Loggning av tryckförhållande (Krypgrund – Inomhus) ............................................................................ 5 

 Sammanfattning och konklusioner ............................................................................................................ 6 

 
 
 
 
 
Bilagor: 
 
Bilaga 1.  Bilder från provtagningen/loggningen 
Bilaga 2.  Indexkarta, vån 1 
Bilaga 3.  Indexkarta, vån 2 
Bilaga 4.  Analyssvar 12678, materialprov, mikrob (BestLab 4.10.2021) 
  
 
  



3 
 

 

   
   PB-PL 18 66901 NYKARLEBY – UUSIKAARLEPYY (06) 7810 800 

      info@kronqvist.com 
   www.kronqvist.com 

    
   

 
 Objekt:    

Objekt: Singsby Daghem, Trapetsen 
 

Ägare: Korsholms Kommun 

Näradress: Maravägen 10 

Postanstalt: 65710 Singsby 

 
1.1. Allmänna uppgifter 

Byggår:  ~1900, renoverad 1994-1996 

Beställare: Johan Klemets / Korsholm kommun 

Bedömare: Christian Backman bygg ing/Ingenjörsbyrå Kronqvist 
Jonas Österåker bygg.ing/Ingenjörsbyrå Kronqvist 
 

Datum:  17. & 20.2021 

Närvarande: Jonas Österåker, Ing. byrå Kronqvist 
Personal 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Bakgrund  Tillfälliga, men betydande saneringsåtgärder utfördes sommaren 2021 i  
  krypgrundsutrymmet, för att minimera användarnas exponering för eventuella 
   mikrober och sporer.  
  Krypgrunden försattes i undertryck gentemot inomhusluften vid Singsby Daghem  
  (Trapetsen).  

 
  För att följa upp effekten av saneringen utfördes en ca 2 veckors loggning av 
  tryckskillnader mellan krypgrund-inomhusluft. 
 

  På beställning av Korsholms kommun togs dessutom materialprov från 
   krypgrunden, innertaket (vån 2) samt från ytterväggen, vilka skickades in för  
  analys av mikrobförekomst till laboratoriet. 
 
  Denna rapport är ett tillägg till den ursprungliga konditionsgranskningen  
  (VA1584-20 Singsby daghem konditionsgranskning, 25.1.2021) 
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3. Provtagningsresultat Nedan finns en sammanställning av provtagningsresultatet. Mer ingående inform-

ation finns i bifogade bilagor. 
 
 
 
3.1 Materialprov för analys av mikrobförekomst  
 

Sex materialprov skickades in för analys av mikrobförekomst. Gränsvärdena för när 
provet innehåller avvikande höga svampsporhalter är enligt ”Asumisterveysase-
tuksen soveltamisohje 8/2016”, 10 000 cfu/g när det gäller svampsporhalt och 3000 
cfu/g när det gäller strålsvampsporhalt. Gränsvärdet för bakteriehalten är 100 000 
cfu/g.  
 

  Analysrapport 12678, 4.10.2021 
 
 
   

Materialprov 1; Övre bjälklag, gips, innertak i aula vån 2: 
Halten mikrober överstiger riktvärdet, och dessutom förekommer det  
futskadeindikerande arter i provet.  
Provet anses ha mikrobtillväxt. 

 
Materialprov 2; Övre bjälklag, mineraull, ovanför innertak Aula vån 2: 
Halten mikrober överstiger riktvärdet, och dessutom förekommer det  
futskadeindikerande arter i provet.  
Provet anses ha mikrobtillväxt. 

 
Materialprov 3; Nedre bjälklag, trossbotten(mot krypgrund), tätbrädning 
Halten mikrober överstiger riktvärdet. 
Provet anses ha mikrobtillväxt. 

 
Materialprov 4; Nedre bjälklag, värmeisolering/fyllning), ”björnmossa” 
Halten mikrober överstiger riktvärdet. 
Provet anses ha mikrobtillväxt. 
 
Materialprov 5; Nedrebjälklag, värmeisolering (kutterspån) ,mellanskikt: 
Halten mikrober överstiger riktvärdet. 
Provet anses ha mikrobtillväxt. 
 
Materialprov 6; Yttervägg, stockstomme, ,- 5 cm från utsida: 
Halten mikrober överstiger riktvärdet. 
Provet anses ha mikrobtillväxt. 
 

 
 
3.1.1 Kommentar till materialprov för analys av mikrobförekomst  
 

Av de sex materialprov som togs innehöll två prover futskadeindikerande mikrob-
arter. 
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 Uppföljning av tillfälliga saneringsåtgärder 
   
  För att avgöra luftströmmarnas riktning, loggades det partiella tryckförhållandet  
  mellan krypgrund och inomhusluften under ~2 veckors tid. 
 
 
4.1 Loggning av tryckförhållande (Krypgrund – Inomhus) 

 
 

Man kan se från grafen att medeltalet av tryckskillnaderna är ordentligt på minus 
(det råder undertryck i krypgrunden gentemot inomhusluften), vilket betyder att 
eventuell kontaminerad luft ej kommer att sträva/färdas mot de inre utrymmena i 
daghemmet.  
 
I skrubben/omklädningsrummet (Logger 3) finns det maskinell frånluft som kan 
påverka mätsonden lokalt. Ventilen kan justeras för att rå på detta. 

 
 
 
DL-P1 logger 1, Grupprum - krypgrund 

 
 
 
 
DL-P1 logger 3, förråd - krypgrund 
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5. Sammanfattning och Konklusioner   
 

Man kan konstatera att det finns en aktiv fukt-, och mikrobskada i krypgrunden och 
i golvbjälklaget, samt vid läckageplatsen i innertaket i vån 2. 
 
Fukt-, och mikrobskador i konstruktionerna påverkar inomhusklimatet negativt och 
kan under lång exponering ge upphov till allergier och andra hälsobesvär.  
 
Enligt loggningsresultaten av tryckförhållanden, har de tillfälliga saneringsåtgär-
derna som utfördes sommaren 2021 förändrat luftströmmarnas riktning. Detta be-
tyder att luftströmmarna nu ej längre strävar inåt mot de inre utrymmena från kryp-
grunden.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
Vasa 7.10.2021                  ____________________                     ___________________  
                                                    Jonas Österåker                         Christian Backman 
                                                    Byggnadsingenjör            Byggnadsingenjör/RTA C 25428-26-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor    
 
  Bilaga 1.  Bilder från provtagningen/loggningen 
  Bilaga 2.  Indexkarta, vån 1 
  Bilaga 3.  Indexkarta, vån 2 
  Bilaga 4.  Analyssvar 12678, materialprov, mikrob (BestLab 4.10.2021) 
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Bilaga 1: Bilder från tilläggsgranskningen. 
 
 
 
 
 

 
Bild 1. Loggning av tryckförhållanden Krypgrund-Inne (DL-PL1 logger 1) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2 - 4. Materialprovtagning av övre bjälklag (vån 2).  
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Bild 5 - 6. Materialprovtagning, yttervägg 
 

Bild 7. Sammanlagt togs 6 st. materialprover från Trapetsens Daghem 
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Bilaga 2: Indexkarta, vån 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DL-P1 logger 1 
Krypgrund - Inne 

DL-P1 logger 3 
Krypgrund - Inne 

Materialprov 6 

Materialprov 3 

Materialprov 5 

Materialprov 4 
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Bilaga 3: Indexkarta, vån 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Materialprov 1  

Materialprov 2 

Synliga spår av 
läckage i innertak 



 

Bilaga 4: Analyssvar 12678, materialprov, mikrobanalys (BestLab 4.10.2021) 
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