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1.1 Allmän information 

Objekt:  Korsholms Högstadium 
  
Beställare: Korsholms Kommun 
Kontaktperson:  Johan Klemets 
 johan.klemets@korsholm.fi 
 044 7277983 
  
Närvarande: Sebastian Nygård, Investigo Oy Ab 

Sebastian Grönlund, Investigo Oy Ab 

1.2 Information om objektet 

Byggnadstyp: Skolbyggnad 
Byggnadsår: 1964 
Tillbyggnadsår:  1972, 1985, 1987, 1992, 2005 
Våningsantal: 2 + källare 
Uppvärmningssätt: Vattenburen centralvärme, radiatorer. Fjärrvärme som 

värmekälla.  
Stommaterial: Betong, pelare och balkar.  
Fasadbeklädning: Tegel 
Dränering: Ja 
Regnvattenssystem: Ja 
Byggnadens placering: Sluttning 
Ventilation: Maskinell till- och frånluft. Även friskluftsventiler finns.  
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1.3 Granskningen 

Datum: 5.1.2023 och 12.1.2023 
  
Väder: 5.1.2023: Mulet, -7˚C 

12.1.2023: Mulet, +2 ˚C 
  
Granskare: Sebastian Nygård, Investigo Oy Ab 

010 2995136, sebastian.nygard@investigo.fi  
Byggn.Ing. 
 
Sebastian Grönlund, Investigo Oy Ab 
sebastian.gronlund@investigo.fi 

  
Orsak: Man har problem med inomhusluften och vill låta utföra 

mikrobprovtagning av inomhusluften.  
  
Begränsningar: Begränsar sig till mikrobprovtagning av inomhusluften. 
  
Kartläggningsmetod: Mikrobprovtagning av inomhusluften med hjälp av Andersén 

impaktor. Vid provtagningen strömmar luften genom 
provtagningsutrustningen. Som medium används Maltextrakt- 
(M2), Dikloran-glyserol- (DG-18) och Trypton-jästextrakt-
glukosagar (THG).  
 
Enbart mikrobprov av inomhusluften är i sig en otillräcklig 
metod för att reda ut inomhusluftproblem. Denna metod 
används som kompletterande hjälpmedel i större 
undersökningar. På basis av luftprovens resultat kan man ej 
fastställa byggnadens skick utan man får endast indikationer. 
 
Granskningsrapporten baserar sig på mikrobprovens analyssvar. 
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2.1 Sammanfattning och åtgärdsförslag 

Mikrobprov togs ur inomhusluften på totalt 13 olika platser runt om i skolan. Man kan konstatera 

att mikrobbelastningen på inomhusluften är liten och överskrider ej åtgärdsgränsen. Endast provet 

i träslöjdsalen är något avvikande jämfört med övriga prov. Men även där är svampsporhalterna så 

pass låga att mikrobbelastningen på inomhusluften är liten.  
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2.2 Mikrobprov ur inomhusluften 

Allmänt:   Med hjälp av mikrobmätningar av inomhusluft kan man bedöma 
om halterna och släktbeståndet av mikrober i inneluften i ett 
utrymme är ordinära. Vid bedömningen tar man ta i beaktande 
byggnadens läge och ålder, årstiden samt användarnas 
aktiviteter. Ett luftprov tas med en 6-sekvensimpaktor. Enbart 
utifrån luftprovernas ordinära resultat kan möjligheten av 
mikrobiella skador i konstruktioner inte uteslutas. 
Inomhusluftprover kan således inte användas till att visa att en 
lokal som undersöks är i skick. För tidpunkten för provtagning 
rekommenderas vintern när marken är täckt av snö och is, och 
halterna av svampsporer och aktinomyceter i utomhusluften är 
lägst, och man kan utgå från att mikroberna i inomhusluften 
nästan uteslutande härrör från källor inne i bostaden. 

  
Provtagningsplatser:   Provtagningsplatser finns markerade i planritning längre ner.  

Prov1: Klassrum NÖ 8 
Prov2: Klassrum NÖ 4 
Prov3: Klassrum NÖ 2 
Prov4: Klassrum SÖ 8 
Prov5: Klassrum SÖ 1 
Prov6: Bildkonstsalen 
Prov7: Klassrum SN 5 
Prov8: Klassrum SN 2 
Prov9: Gymnastiksal 
Prov10: Labb 4 
Prov11: Metallslöjd 
Prov12: Lärarrum 
Tilläggsprov 12.1.23: Prov1: Träslöjd 
 

  
Resultat:  Analyssvaret finns i sin helhet som bilaga till denna rapport.  

 
Prov1, Klassrum NÖ 8: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man 
i allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras.  
 
Prov2, Klassrum NÖ 4: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man 
i allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 
 
Prov3, Klassrum NÖ 2: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man 
i allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 
 
Prov4, Klassrum SÖ 8: Mikrobhalten och artförekomsten är 
normal, inga fuktskadeindikatorarter konstaterades.  
 
Prov5, Klassrum SÖ 1: Mikrobhalten och artförekomsten är 
normal, inga fuktskadeindikatorarter konstaterades. 
 
Prov6, Bildkonstsalen: Mikrobhalten och artförekomsten är 
normal, inga fuktskadeindikatorarter konstaterades. 
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Prov7, Klassrum SN 5: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man 
i allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 
 
Prov8, Klassrum SN 2: Mikrobhalten och artförekomsten är 
normal, inga fuktskadeindikatorarter konstaterades. 
 
Prov9, Gymnastiksal: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man 
i allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 
 
Prov10, Labb 4: Mikrobhalten och artförekomsten är normal, 
inga fuktskadeindikatorarter konstaterades. 
 
Prov11, Metallslöjd: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man i 
allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 
 
Prov12, Lärarrum: Mikrobhalten är på normal nivå, vad man i 
allmänhet kan förvänta sig i luften. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 
 
Tilläggsprov 12.1.23: Prov1: Träslöjd 
Mikrobhalten är något avvikande. I provet kunde mycket små 
mängder fuktskadeindikatorarter observeras. 

 
  
Resultattolkning:  I skol- och daghemsbyggnader är svampsporhalterna i 

inomhusluften i allmänhet under 50 CFU/m3. I skadade lokaler 
är halterna vintertid ofta 50–500 CFU/m3. Höga bakteriehalter, 
>4500 CFU/m3, i t.ex. ett klassrum indikerar att ventilationen är 
bristfällig. 
 
Enligt analyssvaret kan man konstatera att svampsporhalterna i 
alla prov (1–12) är under 50 CFU/m3 och bakteriemängden är 
betydligt under 4500 CFU/m3. D.v.s. mikrobbelastningen på 
inomhusluften är liten och överskrider ej åtgärdsgränsen.  
 
I tilläggsprovet som togs i träslöjdsalen kunde något avvikande 
resultat konstateras jämfört med övriga prov. Svampsporhalten 
är 52 CFU/m3. 
Mikrobbelastningen på inomhusluften kan trots det konstateras 
vara liten även i träslöjdsalen.  
Man har tidigare konstaterat mikrobskador i träslöjdsalen som 
ej har sanerats eller täthetsreparerats, vilket kan vara orsaken 
till något avvikande resultat jämfört med övriga prov.  
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Planritning, våning 1. Provtagningsplatser finns markerade.  

 

 

Planritning, våning 2. Provtagningsplatser finns markerade.  
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Bild 1. 
Exempelbild av provtagningen.  
 
Bilden är från klassrum NÖ4.  

 

 

Bild 2. 
Exempelbild av provtagningen.  
 
Bilden är från klassrum SÖ1.  

 

 

Bild 3. 
Exempelbild av provtagningen.  
 
Bilden är från träslöjdsalen.  
Detta prov togs som ett tilläggsprov en 
vecka senare än övriga prov.  
 
Resultatet är något avvikande jämfört 
med övriga prov men mikrobbelastningen 
på inomhusluften är ändå liten.  
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3.1 Övrig information, datum, plats och underskrift 

Granskarens ansvar: I en granskning som utförs åt en konsument definieras ansvaret 
enligt konsumentskyddslagen. I en granskning åt ett företag 
används KSE2013.  
Granskaren har rätt och skyldighet att rätta till fel som 
konstateras gjorts i granskningen. Beställaren bör reklamera fel 
skriftligen åt granskaren inom skälig tid (3 månader från 
granskningsdatum). Observera att granskningen visar endast 
läget vid granskningstidpunkten. 
 

Övrigt: Observera även att efter planerings- och byggnadsskedet 
påverkas byggnadens skick, samt risk för fukt- och vattenskador 
av dess användningsändamål, städning, underhåll och 
reparation. 
 
Denna rapports delvisa kopiering är förbjudet utan lov av 
Investigo Oy Ab. 

 

Datum och plats: 26.1.2023, Vasa  

Underskrift: 

 
Sebastian Nygård 
Byggn.Ing. 

 

Bilaga 

- Mikrobanalys aktiv luftprovtagning, 23465 – bestLab 

- Mikrobanalys aktiv luftprovtagning, 23586 – bestLab 
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Provet mottaget

Provet analyserades i: Vasa

Beställare

Investigo Oy

Vasaratie 19

65300 Vaasa

Projekt / Objekt Datum för provtagning

Provtagare Inkuberingen startat
 Sebastian Nygård och Sebastian Grönlund

Antal prover Utomhusklimatet under provtagningen 
Marken snötäckt och tempereaturen var -7ºC.

Metod

Tolkningen

ANALYSRAPPORT

18/1/2023

MIKROBANALYS AKTIV LUFTPROVTAGNING

4738 05/01/2023

05/01/2023

12

Metod: Aktiv luftprovtagning med Anderse’en impaktor enligt tillämpningsanvisningen för förordningen om 

boendehälsa. Som medium används Maltextrakt- (M2), Dikloran-glyserol- (DG-18) och Trypton-jästextrakt-

glukosagar (THG). Proverna odlas i 7+7 dygn i 25ºC. Identifieringen görs med mikroskop. Resultaten gäller endast 

undersökta prover. Eurofins bestLab ansvarar inte för information som kunden meddelat.

Tolkning: Enligt tillämpningsanvisningen för förordningen om boendehälsa, är svampsporhalter vintertid på 100-

500 cfu/m³ onormalt höga för bostäder i tätort. Om även arterna som förekommer i provet är onormala är det 

sannolikt att mikrobtillväxt förekommer. Mikrobhalter under 100 cfu/m³ kan tyda på mikrobtillväxt om 

artbeståndet innehåller s.k. fuktskadeindikatorer. För bostäder i tätorter tyder en svamphalt över 500 cfu/m³ 

vintertid på mikrobtillväxt. Hög bakteriehalt (>4500 cfu/m³) tyder på otillräcklig ventilation i relation till lokalens 

användning. 

5/1/2023

23465

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Sammandrag av analyssvaret

#

1

2

3

4

5

6

7

Klassrum NÖ 8

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

Utrymme Resultatsammandrag Slutsats

I den här tabellen finns endast ett sammandrag av analyssvaren. Senare i rapporten presenteras resultaten mera 

ingående.

Klassrum NÖ 4

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

Klassrum NÖ 2

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

Klassrum SÖ 8
Mikrobhalten och artförekomsten 

är normal.

Ingen indikation på mikrob 

tillväxt i provet.

Klassrum SÖ 1 
Mikrobhalten och artförekomsten 

är normal.

Ingen indikation på mikrob 

tillväxt i provet.

Bildkonstsalen 
Mikrobhalten och artförekomsten 

är normal.

Ingen indikation på mikrob 

tillväxt i provet.

Klassrum SN 5

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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8

9

10

11

12

Högaktningsfullt

Minna Lundberg

bestLab Oy

Analysen utförd av: ALG

Klassrum SN 2
Mikrobhalten och artförekomsten 

är normal.

Ingen indikation på mikrob 

tillväxt i provet.

Gymnastiksal

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

Lärarrum

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

Labb 4
Mikrobhalten och artförekomsten 

är normal.

Ingen indikation på mikrob 

tillväxt i provet.

Metallslöjd

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer 

fuktskadeindikerande arter i 

provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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ANALYSRESULTAT
Resultaten rapporteras i enheten cfu/m³ för odlingsmedierna totalhalt samt de artspecifika 

halterna i %-andelar. Mätosäkerheten för analysen kan vid behov fås från laboratoriet.

* = Fuktskadeindikator (Förordningen om boendehälsa) 

Prov: 1 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

5

Art

Penicillium 100%

5

Art

Jäst 50%

Acremonium -släktgrupp* 50%

28

Art

Övriga bakterier 83%

Aktinomyketer* 17%

Sammanlagt
DG18

Andel

M2
Sammanlagt

Andel

Sammanlagt
THG

Andel

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Prov: 2 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

9

Art

Penicillium 100%

21

Art

Sterila 11%

Jäst 11%

Cladosporium 11%

Penicillium 56%

Talaromyces 11%

16

Art

Övriga bakterier 86%

Aktinomyketer* 14%

Prov: 3 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

12

Art

Penicillium 80%

Jäst 20%

12

Art

Blastobotrys 20%

Talaromyces 20%

Sterila 20%

Oidiodendron* 20%

Aspergillus restricti -artgrupp* 20%

16

Art

Övriga bakterier 100%

Andel

Andel

DG18
Sammanlagt

M2
Sammanlagt

THG
Sammanlagt

Andel

DG18
Sammanlagt

Andel

Sammanlagt

THG
Sammanlagt

M2

Andel

Andel

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Prov: 4 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

2

Art

Jäst 100%

7

Art

Penicillium 100%

28

Art

Övriga bakterier 100%

Prov: 5 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

< 2

Art

--

< 2

Art

--

24

Art

Övriga bakterier 100%

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Prov: 6 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

< 2

Art

--

< 2

Art

--

7

Art

Övriga bakterier 100%

Prov: 7 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

42

Art

Penicillium 6%

Acremonium -släktgrupp* 94%

21

Art

Talaromyces 67%

Sterila 11%

Penicillium 22%

252

Art

Övriga bakterier 100%

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

THG
Sammanlagt

Andel

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

Sammanlagt

Andel

Andel

DG18

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1



8/ 10

Prov: 8 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

2

Art

Penicillium 100%

< 2

Art

--

40

Art

Övriga bakterier 100%

Prov: 9 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

< 2

Art

--

5

Art

Penicillium 50%

Acremonium -släktgrupp* 50%

40

Art

Övriga bakterier 100%

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Prov: 10 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

2

Art

Penicillium 100%

< 2

Art

--

85

Art

Övriga bakterier 100%

Prov: 11 Provtagningstid: 15 minuter
Metodens detektionsgräns: 2

7

Art

Cladosporium 33%

Aspergillus versicolores -artgrupp* 33%

Penicillium 33%

7

Art

Aspergillus usti -artgrupp* 67%

236

Art

Övriga bakterier 100%

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Prov: 12 Provtagningstid: 15 minuter

Metodens detektionsgräns: 2

28

Art

Cladosporium 33%

Penicillium 50%

Aspergillus fumigatus -artgrupp* 17%

35

Art

Sterila 7%

Penicillium 53%

Aspergillus fumigatus -artgrupp* 7%

Cladosporium 20%

Aspergillus usti -artgrupp* 7%

Acremonium -släktgrupp* 7%

87

Art

Övriga bakterier 100%

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

DG18
Sammanlagt

Andel

M2
Sammanlagt

bestLab Oy 

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa               puh. 010 5818570              www.bestlab.fi          Y-tunnus  2758493-1

v. 1.1
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Provet mottaget

Provet analyserades i: Vasa

Beställare

Investigo Oy

Vasaratie 19

65300 Vaasa

Projekt / Objekt Datum för provtagning

Provtagare Inkuberingen startat
 Sebastian Nygård

Antal prover Utomhusklimatet under provtagningen 
Marken snötäckt och temperaturen var 2ºC.

Metod

Tolkningen

12/01/2023

1

Metod: Aktiv luftprovtagning med Anderse’en impaktor enligt tillämpningsanvisningen för förordningen om boendehälsa. 

Som medium används Maltextrakt- (M2), Dikloran-glyserol- (DG-18) och Trypton-jästextrakt-glukosagar (THG). Proverna 

odlas i 7+7 dygn i 25ºC. Identifieringen görs med mikroskop. Resultaten gäller endast undersökta prover. Eurofins bestLab 

ansvarar inte för information som kunden meddelat.

Tolkning: Enligt tillämpningsanvisningen för förordningen om boendehälsa, är svampsporhalter vintertid på 100-500 

cfu/m³ onormalt höga för bostäder i tätort. Om även arterna som förekommer i provet är onormala är det sannolikt att 

mikrobtillväxt förekommer. Mikrobhalter under 100 cfu/m³ kan tyda på mikrobtillväxt om artbeståndet innehåller s.k. 

fuktskadeindikatorer. För bostäder i tätorter tyder en svamphalt över 500 cfu/m³ vintertid på mikrobtillväxt. Hög 

bakteriehalt (>4500 cfu/m³) tyder på otillräcklig ventilation i relation till lokalens användning. 
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Sammandrag av analyssvaret

#

1

Högaktningsfullt

Minna Lundberg

bestLab Oy

Analysen utförd av: ALG

I den här tabellen finns endast ett sammandrag av analyssvaren. Senare i rapporten presenteras resultaten mera ingående.

Utrymme Resultatsammandrag Slutsats

Träslöjd

Mikrobhalten är vanlig, men det 

förekommer fuktskadeindikerande 

arter i provet.

Resultaten kan tyda på 

mikrobtillväxt i provet.
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* = Fuktskadeindikator (Förordningen om boendehälsa) 

Prov: 1 Provtagningstid: 15 minuter
Metodens detektionsgräns: 2

14

Art

Cladosporium 17%

Blastobotrys 67%

Aspergillus versicolores -artgrupp* 17%

52

Art

Aspergillus usti -artgrupp* 5%

Aspergillus versicolores -artgrupp* 9%

Penicillium 5%

Sterila 77%

Cladosporium 5%

75

Art

Övriga bakterier 100%

Andel

ANALYSRESULTAT
Resultaten rapporteras i enheten cfu/m³ för odlingsmedierna totalhalt samt de artspecifika halterna i %-andelar. 

Mätosäkerheten för analysen kan vid behov fås från laboratoriet.

M2

DG18
Sammanlagt

Andel

THG
Sammanlagt

Andel

Sammanlagt
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