
VALAISIMIEN / LAMPPUJEN LUKUMÄÄRÄ  ( VIRTA / LIITÄNTÄTEHO )

RYHMÄ RYHMÄ VIRTA/ KOK.
Nro 150W 70W 100W SULAKE VAIHE TEHO

0,33/ 0,36/ 0,53/ 0,3/ 0,45/ 0,17/ 0,22/ 0,23/ 1,04/ 0,56/ 0,80/
68 75 110 62 93 36 46 48 172 84 116 [A] [A] [kW]

NVBC1.1:15 / 1 10 nyk. 1,32 0,68

NVBC1.1:8 / 1 8 2 nyk. 1,35 0,69
NVBC1.1:8 / 2 8 7 nyk. 2,58 1,31

VBC1.1:7 / 1 10 16 0,68 0,36
VBC1.1:7 / 2 10 16 0,68 0,36

NVBC1.1:1 / nyk. 4 nyk. 0,34 0,14

NVBC2.2:4 / nyk. 14 nyk. 1,15 0,67

Merkki Pvm. Muutos Suunn. Tark.

Mustasaaren valaistuksien saneeraus 2025,

Mustasaari

VALAISTUSSUUNNITELMA

KUORMITUSTAULUKKO

Pvm. Pvm.

Hyv. Hyv.

Tark. Tark.

Pvm.    31.1.2025 Pvm.

Suunn. J-M Posti Hyv.

Tark. T. Posti Tark.

SuurpainenatriumLED

Huom. Taulukossa esitetty vain tämän suunnitelman uudet valaisimet. Urakoitsija mittaa virrat 
valmiista asennuksesta ja täydentää taulukon loppupiirustuksiin.
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